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Abstrak
Perkembangan saat ini menuntut suatu produk yang aman dan ramah lingkungan yang dapat digunakan sebagai isolasi cair transformator. Keadaan ini
berpeluang menggunakan bahan energi terbarukan dari minyak nabati seperti minyak goreng untuk mendinginkan transformator. Pengujianpada
minyak goreng berbagai merk ini merupakan pengujian tegangantembusbolak-balikdenganvariasibentuk elektrodayang bertujuanuntuk mengetahui
besartegangantembusnya (Vbd).Pengujian ini menggunakan elektrodaberbentuk jarum dan bola denganjarak selaelektroda (s)danarus sekunder
transformator (Is) yang berbeda. Tegangan tembus bolak-baliksebenarnya untuk minyak goreng bermerk Sania dengan menggunakan elektroda jarum
dengan Is sebesar 1,6 mA pada jarak sela 5 mm, 10 mm, 15 mm adalah 22,9 kv, 23,3 kv, 23,7 kv dan dengan menggunakan elektroda bola pada Is dan
s yang sama diperoleh tegangan tembus sebenarnya sebesar 21,9 kv, 22,3 kv, 22,7 kv. Tegangan tembus bolak-balik yangsebenarnya untuk minyak
goreng SunCo dengan menggunakan elektroda jarum dengan Is sebesar 1,6 mA pada jarak sela 5 mm, 10 mm, 15 mm adalah 22,3 kv, 22,9 kv, 23,5
kv dan dengan menggunakan elektroda bola pada Is dan s yang sama diperoleh sebesar 21,5 kv, 21,9 kv, 22,5 kv.
Kata Kunci: transformator, tegangan tembus bolak-balik, minyak goreng berbagai merk, variasi bentuk elektroda.
Abstract
Current developments require a product that is safe and environmentally friendly which can be used as a liquid insulation transformer. This situation
has the opportunity to use renewable energy materials from vegetable oils such as cooking oil to cool the transformer. Testing on various brands of
cooking oil is a test of alternating voltage alternating with variations in the shape of the electrode which aims to determine the amount of breakdown
voltage (Vbd). This test uses a needle and sphere-shaped electrode with different spacing between electrodes (s) and transformer secondary current
(Is). The actual alternating voltage for Sania brand cooking oil using needle electrodes with Is of 1.6 mA at intervals of 5 mm, 10 mm, 15 mm is 22.9
kv, 23.3 kv, 23.7 kv and with using the same ball electrode on the same Is and s obtained the actual breakdown voltage of 21.9 kv, 22.3 kv, 22.7 kv.
Actual alternating voltage for SunCo cooking oil using needle electrode with Is of 1.6 mA at intervals of 5 mm, 10 mm, 15 mm is 22.3 kv, 22.9 kv,
23.5 kv and with using the same ball electrode at Is and s obtained at 21.5 kv, 21.9 kv, 22.5 kv.


































bermerkSania dan SunCo (sebagai sampel)
yang diuji sebagai bahan alternatif isolasi cair
transformator dengan menentukan besarnya
arus sekunder transformator (Is) dan variasi
jarak sela elektroda pada berbagai bentuk
elektroda (jarum dan bola) sehinggadiperoleh
besar tegangan tembus bolak-baliknya.
2. METODE
















2.2. Kekuatan Dielektrik Cair
Kekuatan dielektrik adalah kemampuan suatu
material menahan tegangan tinggi yang
dipikulnya. Kekuatan dielektrik cair
tergantung pada sifat molekul cairan itu sendiri,
material elektroda, suhu, jenis tegangan yang
diberikan, gas yang terdapat dalam cairan dan
sebagainya yang dapat mengubah sifat
molekul cairan tersebut. Kekuatan dielektrik
isolasi cair setara dengan tegangan yang terjadi
yaitu menurut hukum Paschen’s berkisar 107
V/cm.
Dielektrik cair harus mempunyai sifat
dielektrik yang baik, mempunyai karakteristik
perpindahan panas yang baik dan mempunyai
struktur kimia yang stabil pada saat
pengoperasian[5]. Dielektrik cair akan mengisi
volume ruang yang harus diisolasi dan secara
simultan akan mendisipasikan panas yang
timbul secara konveksi.
2.3. Kegagalan Isolasi Cair
Faktor-faktor yang
mempengaruhikegagalanisolasiantaralainadan
yapartikelpadat, uap air dangelembung gas.
Karakteristikpadaisolasicairakanberubahjikater




yaitu : kegagalan zat murni atau elektronik,
kegagalan gelembung gas, kegagalan bola cair,
























besarnyaadalahsebagaiberikut : =, 	 				 ................(2)
di mana:
P = Tekananudara (mmHg)
θ = Suhuruangansaatpengujian(0C)
2.4. Syarat Minyak Goreng Sebagai Isolasi
Cair















Pengujian tegangan tembus bolak-balik ini
dilakukan di laboratorium Tegangan Tinggi,
Politeknik Negeri Medan dengan tahapan
pengujian yang dilakukan adalah :
3.1. Perancangan dan pembuatan bahan.
Adapun bahan yang dibutuhkan adalah:
a.Kotak Uji
Kotak uji yang digunakan dalam pengujian ini
terbuat dari bahan kaca dengan berukuran
panjang 10 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 15 cm
dan posisi kotak uji vertikal. Kotak uji
digunakan untuk meletakkan elektroda uji dan
sebagai wadah isolasi cair yang dimasukkan
dalam sistem untuk pengujian tegangan
tembus. Gambar perancangan dan pembuatan
kotak uji   dapat dilihat pada gambar di bawah
ini.
Gambar 1. Kotak Uji
b.Elektroda Uji
Elektroda uji dibuat dari bahan alumunium
yang berupa elektroda jarum dan bola.
Elektroda jarum dibuat dengan panjang
elektroda = 65 mm, diameter = 15 mm dan
panjang ulir = 15 mm. Elektroda jarum dapat
dilihat pada gambar berikut ini
Gambar 2. Elektroda Jarum
Elektroda bola dibuat berdiameter = 80 mm
dengan panjang ulir = 40 mm. Elektroda bola
yang dibuat dapat dilihat pada gambar berikut
ini.





Gambar 3.a dan 3.b Elektroda Bola
c.Sampel Uji
Sampel uji yang digunakan adalah minyak
goreng Sania dan SunCo. Minyak goreng
Sania diproses dari buah kelapa sawit, tanpa
bahan pengawet dengan 2 kali penyaringan
yang mengandung vitamin E, omega 6 dan
omega 9. Minyak goreng SunCo diproses dari
buah kelapa sawit dengan 2 kali penyaringan
dan 3 kali pemurnian, tidak melekat dan
berbau, mengandung vitamin A, mempunyai
sifat dan karakter seperti air yang mudah
mengalir sehingga tidak menyangkut atau
gatal di tenggorokan.
3.2. Merangkai peralatan
Peralatan yang dibutuhkan adalah: regulator
tegangan, trafo daya, kapasitor tegangan tinggi,
panel kontrol, resistor, barometer, termometer,
jangka sorong, sistem dan tongkat pembumian
serta kabel tegangan tinggi. Rangkaian
keseluruhan dapat dilihat pada gambar berikut
ini.
Gambar 4. Rangkaian Keseluruhan
3.3. Melakukan pengujian dan analisa
Pengujian ini dilakukan sebanyak 10 kali
untuk setiap ukuran dan sampel. Kemudian
didapat Vsdengan t=310C dan P=760 mmHg
dandengan menggunakan persamaan (1)
diperoleh 0,97	 danselanjutnya
menggunakan persamaan (2) sehingga
hasilnya dapatdilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 1.PengujianTegangan TembusMinyak


















































Tabel 2.Pengujian Tegangan TembusMinyak








































15 24,2 23,5 mendesis
Tabel 3.Pengujian Tegangan TembusMinyak

































































































Is   = arus sekunder trafo
s    = jarak sela elektroda
Vs = tegangan tembus pada keadaan normal
Vb = tegangan tembus sebenarnya.
Grafik dari tiap tabel dapat dilihat pada
gambar berikut ini.
Gambar 5. Grafik tegangan tembus minyakgoreng
Sania dengan elektrodajarum
Gambar 6. Grafik tegangan tembus minyak goreng
SunCo denganelektrodajarum
Gambar 7. Grafik tegangan tembus minyak goreng
Sania denganelektrodabola








































































































































5 mm, 10  mm, 15 mmdanIs = 1,6
mAadalah22,9 kv, 23,3kv,
23,7kvdanpadaelektroda bola dengan Isdan s
yangsamadiperolehtegangantembussebenarnya
sebesar 21,9kv, 22,3 kv, 22,7 kv.
Tegangan tembus bolak-balik yang
sebenarnya untuk minyak goreng merk SunCo
pada elektrodajarum denganjarak sela 5 mm,
10  mm, 15 mm  danIs = 1,6 mA adalah 22,3
kv, 22,9 kv, 23,5 kv dan pada elektroda bola
dengan Is dan s yang sama diperoleh
tegangantembus sebenarnya sebesar 21,5 kv,
21,9 kv, 22,5 kv.
Tegangantembusbolak-balikminyakgoreng
merk Sania pada elektrodajarum dengan Is
sebesar 1,2 mA danjaraksela 5mm, 10 mm, 15
mm adalah16,9 kv, 17,5 kv, 18 kv dan
padaelektroda bola dengan Is dan s yangsama
diperoleh tegangan tembus sebesar 16,7kv,
17,1kv, 17,5 kv.
Tegangantembusbolak-balik yangsebenarnya
untuk minyak goreng merk SunCo pada
elektroda jarum dengan jarak sela 5 mm, 10
mm, 15 mm  danIs = 1,2 mA adalah 15,5 kv;
16,1 kv;16,9 kv dan pada elektroda bola
denganIs dan s yang sama diperoleh
tegangantembus sebenarnya sebesar 15,3
kv;15,7 kv; 16,1 kv.
Tegangantembusbolak-balikpadaelektroda
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